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MISTRAL MDX 60Lista cablaj

PINTHERM MISTRAL

OK

ESC

PinTherm Mistral
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Întrerupător de izolare montat pe unitatea interioară
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MISTRAL MDX
UNITATE INTERIOARĂ UNITATE EXTERIOARӐ 1

(POMPĂ DE CĂLDURĂ)

MISTRAL MDX
UNITATE EXTERIOARӐ 2
(POMPĂ DE CĂLDURĂ)

MISTRAL MDX

Switch pentru izolare care trebuie montat pentru unitatea exterioară (pompă de căldură)

3~400V+N+PE1~230V+N+PE 3~400V+N+PE
Generator de curent

Fitil - C25A
Generator de curent

Fitil - B16A

Cablu W10
2x0,8mm²
cablu, protejat

Cablu W8
7x (230V, inclusiv impamantare)

Cablu W9
4x cablu, protejat

Cablu W11
2x 230V

Cablu W7
4x (230V, inclusiv impamantare)

Cablu W2
5x (3~400V+N+PE)

Cablu W1
5x (3~400V+N+PE)

Cablu W5
3x (1~230V+N+PE)

Cablu W3
5x (3~400V+N+PE)

Cablu W4
5x (3~400V+N+PE)Cablu W6

4x (230V, inclusiv impamantare)
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